
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 
о назначении административного наказания

«Ц» августа 2014 г. г. Кинель
и Л С с ю  4  11. 1аИи11МЙ11 ГПрПЦ.— СС7ТП раЙОМ )

Я , Государственный инспектор г о р о д с к о г о  округа Кинель и муниципального района Кинельский
(должность, чвапие, фамилия, имя, этчестготтити; рассматривающего лело I-------------------  --------------------------------------------

по пожарному надзору -  инспектор отдела надзорной деятельности г.о.Кинель и м.р. Кинельский УНД 

ГУ МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы Трои Сергей Васильевич

рассмотрев протоколы об административном правонарушении
№ 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 от «11» августа 2013 г. и материалы на 
должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Петлин Валерий Михайлович
2. Дата и место рождения 05.05.1951г.р. Северный район. Оренбургской области
3. Адрес места жительства Россия, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский ул. 

Сосновая 10
4. Место работы (учебы) ООО «Комплекс-Сервис»
5. Занимаемая должность Директор
6. Заработная плата (иной заработок) со слов 15 000 рублей
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт серии 3602 № 717200 выдан

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

отделение УФМС России по Самарской области в Кинельском районе 20.11.2002 года
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 
КоАП РФ, разъяснены,

Установил:
С «17» июля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; «18» июля 2014 г. с 10 час. 00 мин.

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения;

до 17 час. 00 мин.; «19» июля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; «11» августа 2014
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведено плановое мероприятие по контролю -  проверка 
соблюдения требований пожарной безопасности в здании и помещениях Общества с 
ограниченной ответственностью «Комплекс-Сервис», выявлен факт нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности - Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). а именно:

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей 7.
1. Люки ведущие в чердачное помещение не имеют нормируемого предела огнестойкости.

Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.
2. В лестничных клетках электрические светильники не оборудованы колпаками 

(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

3. Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола 
проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания. 
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции 
сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 21.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей 9а.



4. Люк ведущий на кровлю здания не имеет нормируемого предела огнестойкости.
Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.

5. В лестничной клетке электрические светильники не оборудованы колпаками 
(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

6. В помещении подвала электрические светильники не оборудованы колпаками 
(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей 96.
7. Люк ведущий на кровлю здания не имеет нормируемого предела огнестойкости. 

Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.
8. В лестничной клетке электрические светильники не оборудованы колпаками

I (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей 11.
9. Люк ведущий на кровлю здания не имеет нормируемого предела огнестойкости. 

Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.
10. В лестничной клетке электрические светильники не оборудованы колпаками 

(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей 13.
11. Люки ведущие на кровлю здания не имеют нормируемого предела огнестойкости. 

Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.
12. В лестничных клетках электрические светильники не оборудованы колпаками 

(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

13. В помещении подвала электрические светильники не оборудованы колпаками 
(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная 74.
14. В лестничной клетке электрические светильники не оборудованы колпаками 

(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

15. Дверь ведущая в помещение подвала не имеют нормируемого предела огнестойкости. 
Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2.

16. Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола 
проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания. 
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции 
сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 21.

17. Руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими 
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими



проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями между перекрытием 
подвального этажа и первым этажом здания.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 22.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная 79 А.
18. Люки ведущие на кровлю здания не имеют нормируемого предела огнестойкости. 

Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.
19. В лестничных клетках электрические светильники не оборудованы колпаками 

(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная 81-А.
20. Люки ведущие в чердачное помещение здания не имеют нормируемого предела 

огнестойкости.
Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.

21. В лестничных клетках электрические светильники не оборудованы колпаками 
(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

22. Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола 
проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания. 
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции 
сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 21.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная 85.
23. Люки ведущие в чердачное помещение здания не имеют нормируемого предела 

огнестойкости.
Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.

24. Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола 
проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания. 
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции 
сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 21.

25. Руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими 
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 
проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями между перекрытием 
подвального этажа и первым этажом здания.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 22.

26. Дверь ведущая в помещение подвала не имеют нормируемого предела огнестойкости. 
Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная 85-А,
27. Люк ведущий на кровлю здания не имеет нормируемого предела огнестойкости. 

Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.
28. В лестничных клетках электрические светильники не оборудованы колпаками 

(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.



Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

29. Дверь ведущая в помещение подвала не имеют нормируемого предела огнестойкости. 
Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная 87.
30. Люки ведущие в чердачное помещение здания не имеют нормируемого предела 

огнестойкости.
Нарушение: СНиП 2.08.01-89* п. 1.45*; СНиП 21-01-97* п. 5.14* таб.2; п.8.4*.

31. В лестничной клетке электрические светильники не оборудованы колпаками 
(рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42.

32. Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола 
проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания. 
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции 
сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 21.

г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная 6 А
33. Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной 

безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения прохождения пожарно-технического минимума.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 3.

34. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также 
иных первичных средств пожаротушения не ведется в специальном журнале 
произвольной формы.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 478.

35. Огнетушители, установленные на объекте, не имеет порядковых номеров.
Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 475.

Что является административным правонарушением, ответственность за которое 
предусмотрено ч. 1, ч. 3 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Правонарушения допущены по вине: должностного лица директора ООО «Комплекс-Сервис» Петлина 
Валерия Михайловича, так как должностное лицо директор ООО «Комплекс-Сервис» Петлин 
Валерий Михайлович, своими действиями (бездействием) нарушило обязательные требования 
пожарной безопасности.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении 
был уведомлен надлежащим образом, а именно: определениями от "11" августа 2014 г.

Наличие ходатайств и отводов: не поступали
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) 
КоАП и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному 
лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение 
лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.



Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст.26.1 КоАП РФ, и 
руководствуясь ст. 4.4 ч.2; ст.22.1, ст. 23.34; ст. 29.7; п.1 ч.1. ст. 29.9; ст. 29.10; ст. 29.11. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях
принимая во внимание обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлены. 
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность в соответствии со с. 4.2 КоАП РФ не 
выявлено. Обстоятельств, отягчающим административную ответственность в соответствии со с. 4.3 КоАП 
РФ не выявлено.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Должностное лицо директора Общества с ограниченной ответственностью
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

«Комплес-Сервис» Петлина Валерия Михайловича виновным в совершении административных 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1. ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ. 
выразившихся в нарушении требований пожарной безопасности

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 6 (шести) тысяч рублей

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее 
постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии, по истечения 
срока, установленного для обжалования, постановление вступает в законную силу, если оно не 
было обжаловано или опротестовано. Главному государственному инспектору г.о. Кинель и м.р. 
Кинельский по пожарному надзору, г. Кинель. ул. Суворова 17. Главному государственному 
инспектору Самарской области по пожарному надзору, г. Самара, ул. Галактионовская, 193. и 
Кинельский районный суд.________________________________________________________________

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

3. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течение 60 дней (после вступления в законную 
силу данного постановления) Вы будете привлечены к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 20.25. Кодекса РФ об административных правонарушениях (влечет 
наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятналттати суток, либо обязательные 
работы на срок дорятидесяти часов).

__________  Трои С.В.
(подпи<&-лйца, вынесшего постановление) (расш ифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ сумму 
штрафа следует внести следующий счет:

Получатель: УФК по Самарской обл. (ГУ МЧС России по Самарской обл.)
(наименование получателя платежа)

ИНН: №6315800812 Р/счет: № 40101810200000010001 БИК: 043601001

КПП: 631501001 ОКТМО 36708000 Кол БК 17711627000016000140______
Назначение платежа -  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ
«О  п о ж а р н о й  безопасност и»
в: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

к- /  4 С & 7 02/ V , /Копию постановления получил _____ 47 ^ '  о '   (
дата, подпись законного представителя правонарушителя

Копия постановления направлена_____________
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.
Постановление № __________ от «______ »_______________ 200__г.
исполнено « » 200 г.

документа)

(номер финансового документа)


